
Chillers with R32 refrigerant
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	 N‘installez pas les appareils devant l‘entrée d‘air des systèmes de ventilation.
	 Installer uniquement dans un endroit bien ventilé.
	 Tenir à l‘écart des sources d‘ignition.
	 L‘air aspiré ne doit pas dépasser 50 ° C.

Avis d‘avertissement

	 Geräte nicht vor Zuluft von Lüftungsanlagen aufstellen. 
	 Aufstellen nur in gut belüfteter Umgebung. 
	 Von Zündquellen fernhalten. 
	 Angesaugte Luft darf 50° C nicht übersteigen.

Warnhinweis

	 Niet voor luchtinlaat van ventilatiesysteem plaatsen.
	 Enkel opstellen in een goed geventileerde ruimte.
	 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
	 De aangezogen lucht mag niet hoger zijn dan 50 ° C.

Waarschuwingsbericht

	 Do not place in front of air intake from ventilation systems.
	 Set up only in a well-ventilated area. 
	 Keep away from ignition sources.
	 Air inlet must not exceed 50°C

Warning notice


